Hay que ahorrar energía en las horas pico
ELECTRICARIBE trabaja en la normalización de transformador en la subestación Bosque


Cartagena de indias, mayo 27 de 2010 

Técnicos de ELECTRICARIBE trabajan en el transformador de potencia No. 3 de la subestación El Bosque que presentó en la madrugada de hoy una falla que mantuvo sin fluido eléctrico por espacio de una hora a los clientes que son alimentados desde los circuitos Bosque 4, 5 y 8. 
 
Antonio Rodríguez Romero, jefe del Distrito Bolívar Norte ELECTRICARIBE, explicó para minimizar el impacto de la emergencia, desde primera horas de hoy, la empresa procedió a transferir carga a la subestación Zaragocilla, alimentando provisionalmente los circuitos que alimentan barrios como Martínez Martelo, Prado, Mercado de Bazurto, Barrio Chino, Las Delicias, La María, La Esperanza, La Quinta, Alcibia, San Juan 23, El Refugio, Paraguay, República de Chile, Los Cerros Buenavista, San Isidro, Altos de San Isidro, Altos del Nuevo Bosque, Divino Niño, Bosquesito, Bosque, Zapatero, Ceballos, Lo Amador, Pie de la Popa, Camino del Medio, Boston, Amberes, María Auxiliadora, entre otros. 
 
Pese a las maniobras de los técnicos, es posible que a las horas pico o de mayor demanda en la noche puedan presentarse interrupciones en el servicio a los clientes. Ante esta situación es importante hacer un uso racional y eficiente de la energía. 

"Esperamos instalar una subestación móvil que nos permita suplir el transformador número 3 de la subestación Bosque en el menor tiempo posible", explicó Antonio Rodríguez.
